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С
истема аварийного охлаждения активной зоны 
реактора (САОЗ), совмещая функции устрой-
ства нормальной эксплуатации и защитного 
устройства, должна обеспечивать отвод тепла 
от активной зоны в аварийных режимах и в ре-
жимах планового и ремонтного расхолаживания. Поэтому 
для выполнения данных функций необходимо обеспечить 
достаточную эффективность работы теплообменников 
(ТО) САОЗ. Один из факторов снижения эффективности 
работы теплообменников — работа в период расхолажи-
вания реакторной установки (РУ) с 70…80 °С до 35…40 °С 
(образование карбонатных отложений на теплообменных 
трубках из-за высокого содержания солей в технической 
воде группы «А»).
Цель работы — исследование влияния деградации теп-
лообменников на эффективность САОЗ при работе в ава-
рийных и плановых режимах, а также влияния глушения 
различного количества теплообменных трубок.
Для разных вариантов загрязнения теплопередающей 
поверхности и глушения трубок парогенератора (ПГ) оп-
ределены численные значения температурных характери-
стик теплоносителя, коэффициентов теплообмена, мощ-
ности ТО САОЗ, которые могут быть приняты в качестве 
предельных.
Проведено моделирование охлаждения по схеме плано-
вого (ремонтного) и аварийного расхолаживаний, оценены 
возможные критерии деградации теплопередающей спо-
собности ТО САОЗ.
Модель. Расчетная модель ТО САОЗ разработана 
для теплогидравлического кода RELAP5/MOD3.2 [2]. 
Выполнено моделирование тракта межтрубного простран-
ства (вода первого контура) по обе стороны разделитель-
ной перегородки при помощи компонент 133 и 135 типа 
«pipe». Для более подробного представления теплообмена 
по длине, каждый из объемов разделен на 50 участков. 
Для упрощения модели двухъярусное течение теплоноси-
теля представлено одномерным в горизонтальной плоско-
сти. Входные условия по среде первого контура задают-
ся при помощи времязависимого объема 131 и связи 132. 
Внешний вид ТО САОЗ [1] представлен на рис. 1.
При моделировании пути протекания технической воды 
отдельно выделены объемы на входе и выходе технической 
воды (объемы 142, 148), а также объем при развороте по-
тока в районе днища ТО САОЗ (объем 145). Объем труб-
чатки ТО разделен на два канала по обе стороны течения, 
которые составляют 45 % и 5 % теплообменных трубок 
и представлены компонентами 143, 144 и 146, 147 соответ-
ственно. Такое разбиение имитирует движение техниче-
ской воды внутри трубок по обе стороны разделительной 
перегородки и позволяет моделировать одновременную 
работу ТО САОЗ при разделении потока на большой канал 
(90 % трубок) и малый канал (10 % трубок). Входные па-
раметры по среде технической воды задаются при помощи 
времязависимого объема 140 и связи 141. Нодализационная 
схема модели ТО САОЗ представлена на рис. 2.
Тепловые структуры соединяют тракты первого кон-
тура и технической воды через поверхность теплообме-
на таким образом, что получается противоточная схема 
течения сред. Каждая структура имеет 50 аксиальных 
элементов. По толщине трубок она представляет со-
бой 5 слоев для материала трубки (нержавеющая сталь) 
и 3 слоя по толщине отложений. Толщина слоя отложений 
принята равной 0,2 мм. Теплоемкость отложений приня-
та равной теплоемкости мела. Теплопроводность отло-
жений может регулироваться для получения требуемого 
термическо го сопротивления (например, для получения 
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термического сопротивления 10–5 м2∙К/Вт теплопро-
водность составила 20 Вт/(м∙К)). Корреляция теплооб-
мена по обе стороны трубчатки выбрана по умолчанию 
для трубок. В данном случае в качестве консервативного 
допущения принимались ухудшение теплообмена и более 
высокие температуры на выходе ТО (следовательно, мень-
шие теплопередающие мощности). При росте термиче-
ского сопротивления отложений по внутренней поверх-
ности труб влияние корреляции теплообмена на внешней 
поверхности трубчатки снижается.
Кроме того, проведено моделирование элементов разде-
лительной трубной доски. Исходя из разности энтальпий 
на входе и выходе, а также из расхода среды, дополнитель-
но рассчитывалась мощность теплообмена по обеим сре-
дам. Общий коэффициент теплообмена ТО определяется 
через мощность ТО и среднелогарифмический температур-
ный напор и приводится к номинальной площади тепло-
обмена, которая составляет 935 м2.
Логарифмический температурный напор определяется 
по формулам [3]
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где ΔТб, ΔТм — больший и меньший перепады температур; 
Tвх1, Tвых1 — температура на входе и выходе ТО по первому 
контуру; Tвх2, Tвых2 — температура на входе и выходе ТО 
по контуру технической воды.
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где Q — мощность ТО.
Отключение 10 % трубок теплообмена производится 
перекрытием малого канала в объеме протекания техни-
ческой воды путем установки большиђ х коэффициентов 
гидравлического сопротивления.
Начальные условия. В качестве начальных условий 
для модели выбираются конкретные значения давления 
и температур по объемам первого контура и технической 
воды модели. Так как расчет проводится на временном ин-
тервале 1 ч до полной стабилизации теплообмена, началь-
ные температуры не имеют определяющего значения.
Проверка модели ТО. В качестве проверочного рас-
чета проведен анализ режима аварийного расхолаживания. 
Данный анализ является максимально требовательным 
к характеристикам ТО САОЗ. В базовой модели принято 
чистое состояние ТО САОЗ с термическим сопротивлени-
ем отложений 10–5 м2∙К/Вт. Результаты анализа характе-
ристик модели ТО САОЗ для максимального проектного 
режима таковы:
Давление теплоносителя по межтрубному пространству
(первый контур), абс., кгс/см2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21,0
Давление теплоносителя по трубному пространству
(техническая вода), абс., кгс/см2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,0
Расход воды по межтрубному пространству, т/ч . . . . .  1750
Расход воды по трубному пространству, т/ч . . . . . . . .  3000
Температура на входе в ТО (первый контур), °C . . . . .  150,0
Температура на выходе ТО (первый контур), °C. . . . . .  87,5
Температура на входе в ТО (техническая вода), °C. . . .  40,0
Температура на выходе ТО (техническая вода), °C. . . .  76,9
Мощность ТО САОЗ, МВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128,8
Коэффициент теплообмена, Вт/(м2∙°C) . . . . . . . . . . . .  2320
Граничные условия. Граничные условия анализа вы-
бирались конкретно для задаваемых параметров расхода 
и температур на входе ТО САОЗ по охлаждаемой воде пер-
вого контура и по контуру технической воды. Также регу-
лировалось термическое сопротивление отложений. Расчет 
выполнялся на временном интервале 3600 с: за это время 
происходит полное выравнивание характеристик модели, 
после чего производится их регистрация.
Анализ результатов расчета. Проведен анализ характе-
ристик ТО САОЗ для различных вариантов значений тер-
мического сопротивления и количества отложений. Для 
термического сопротивления отложений чистого тепло-
обменника 10–5 м2∙К/Вт [4, 5] (данное значение соответ-
ствует оксидным пленкам на чистых поверхностях труб) 
получены результаты, представленные в табл. 1.
Выполнены расчеты для случая увеличения термиче-
ского сопротивления отложений. Результаты, полученные 
для значений термического сопротивления отложений те-
плообменника 10–4 м2∙К/Вт, 10–3 м2∙К/Вт, представлены 
на рис. 3—5. Группирование результатов проходило путем 
рассмотрения таких параметров, как температура теплоно-
сителя на выходе из первого контура, снижение мощности 
ТО и снижение коэффициента теплообмена в зависимо-
сти от начального расхода и температуры теплоносителя 
на входе в первый контур.
Рис. 1. Теплообменник аварийного 
и планового расхолаживания
Рис. 2. Нодализация модели ТО САОЗ
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При анализе результатов целесообразно выделить ре-
жимы, в которых нарушаются установленные пределы 
по температуре воды на выходе из первого контура (не бо-
лее 90 °С). Как видно из рис. 5, для случая аварийного рас-
холаживания при R = 10–4 м2∙К/Вт, расходе воды 1750 т/ч 
и температуре входа первого контура 150 °С максимальное 
снижение коэффициента теплопередачи, по сравнению 
с вариантом «чистого» теплообменника, составило 19 %, 
а снижение мощности (эффективности) — 11 %. Отметим, 
что для данного режима температура на выходе ТО САОЗ 
превышает установленный предел 90 °C и равна 94,4 °C.
При аналогичных входных данных, для варианта 
R = 10–3 м2∙К/Вт максимальное снижение коэффициента 
теплопередачи по сравнению с вариантом «чистого» тепло-
обменника составило 72 % (рис. 5), а снижение мощности 
(эффективности) — 58 % (рис. 4). Температура на выходе 
ТО САОЗ превышает 90 °C и равна 124,0 °C. Полученные 
результаты показывают, что данное сопротивление пред-
ставляет собой серьезную деградацию теплообмена.
Определены характеристики загрязнения ТО САОЗ, 
которые, при определенных температурах на входе в ТО 
по первому контуру, позволяют поддерживать температуру 
на выходе около 90 °C. Проводились расчетные анализы 
для различных входных условий в зависимости от значе-
ния температуры теплоносителя на входе в первый кон-
тур (120, 130 и 140 °C) и термического сопротивления, 
а именно: 3,33∙10–4, 2,0∙10–4 и 1∙10–4 м2∙К/Вт. Во всех про-
веденных расчетах значение расхода воды принималось 
максимальным и составляло 1750 т/ч. Результаты расчетов 
представлены на рис. 6—8.
Таким образом, для получения в проектном режиме 
температуры на выходе ТО САОЗ менее 90 °C, при темпе-
ратурах на входе 120 °C, 130 °C и 140 °C, допустимо умень-
шение коэффициента теплообмена не более чем на 44, 32 
Таблица 1. Параметры теплообмена в ТО САОЗ при термическом сопротивлении 
отложений 10–5 м2∙К/Вт (чистый теплообменник)
Расход, т/ч Температура, °C
Мощность 
ТО САОЗ, 
МВт
Коэффициент 
теплообмена, 
Вт/(м2∙°C)первого 
контура
технической 
воды
входа выхода
первого контура технической воды первого контура технической воды
200 3000 70 40 44,4 41,7 5,94 495
400 3000 70 40 46,7 43,2 10,90 804
750 3000 70 40 49,3 45,2 18,0 1218
750 3000 150 40 68,2 60,7 72,1 1455
1750 3000 150 40 87,5 76,9 128,8 2320
1750 3000 120 40 75,0 66,0 90,7 2194
1750 3000 130 40 79,7 69,6 103,2 2238
1750 3000 140 40 83,6 73,3 116,0 2283
Рис. 3. Изменение температуры воды на выходе из ТО САОЗ
Рис. 4. Снижение мощности (эффективности) ТО САОЗ 
по сравнению с вариантом «чистого» ТО (R = 10–5 м2∙К/Вт)
Рис. 5. Снижение значения коэффициента теплопередачи 
по сравнению с вариантом «чистого» ТО (R = 10–5 м2∙К/Вт)
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и 19 % по сравнению с «чистым» ТО. При этом эффектив-
ности уменьшаются на 30, 20 и 11 % соответственно. 
Анализ глушения теплообменных трубок. Проводился 
анализ глушения 10 % теплообменных трубок ТО САОЗ, 
который в модели был выполнен установкой больших ко-
эффициентов гидравлического сопротивления на входе 
в «малый» канал теплообмена. При этом происходит тор-
можение потока воды по данным трубкам и они исключа-
ются из теплообмена. Полученные результаты представ-
лены на рис. 9—11.
Рис. 9. Температура воды  
на выходе из ТО САОЗ
Рис. 10. Снижение мощности (эффективности) ТО САОЗ 
по сравнению с вариантом «чистого» ТО (R = 10–5 м2∙К/Вт)
Рис. 11. Снижение значения коэффициента теплопередачи 
по сравнению с вариантом «чистого» ТО (R = 10–5 м2∙К/Вт)
При глушении 10 % трубок, по сравнению с вариантом 
«чистого» теплообменника, максимальное снижение коэф-
фициента теплопередачи и снижение мощности (эффек-
тивности) составило 8,4 и 4,4 % соответственно. Данные 
значения параметров получены для случая планового рас-
холаживания с расходом воды 750 т/ч и температурой воды 
на входе в первый контур 70 °С. Отметим, что для режима 
с температурой воды на входе 150 °C и расходом 1750 т/ч 
температура на выходе ТО САОЗ практически точно 
равна 90 °C и, таким образом, данная величина глушения 
Рис. 6. Зависимость изменения температуры воды 
на выходе из ТО САОЗ от температруы на входе
Рис. 7. Снижение мощности (эффективности) ТО САОЗ 
в зависимости от температуры на входе в ТО САОЗ
Рис. 8. Снижение коэффициента тепопередачи 
в зависимости от температуры воды на входе в ТО САОЗ
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Расчетное исследование численных критериев эффективности теплообменников системы аварийного охлаждения активной зоны
позволяет при «чистом» теплообменнике удовлетворить 
проектные критерии даже при температуре входа 150 °C.
Аналогичная операция глушения 10 % трубок 
для ТО САОЗ с ухудшенным теплообменом и термиче-
ском сопротивлении отложений 10–4 м2∙К/Вт дает сниже-
ние коэффициента теплопередачи на 9,6 %, а снижение 
мощности (эффективности) составляет 5,0 %, т. е. отно-
сительные результаты коррелируют с вариантом «чистого» 
теплообменника.
Выводы
На сегодняшний день обеспечение предельно допусти-
мой эффективности теплообменника САОЗ является важ-
ной задачей для всех режимов эксплуатации АЭС. Система, 
являясь защитной системой безопасности, должна обеспе-
чивать максимальное охлаждение теплоносителя первого 
контура.
Проведенные расчеты показали, что с увеличением 
отложений в трубках ТО САОЗ эффективность работы 
ТО снижается, что приводит к более раннему превыше-
нию установленного предела температуры теплоносителя 
на выходе из ТО САОЗ, равного 90 °C (при температуре 
на входе 150 °C), при меньших расходах. Аналогичная си-
туация возникает и при увеличении количества заглушен-
ных трубок. Полученные результаты указывают на необхо-
димость проведения периодического контроля и проверок 
состояния трубок ТО САОЗ. Во избежание (отсрочки) на-
копления шлама в трубах целесообразно рассмотреть ва-
риант использования дополнительных степеней очистки, 
установки фильтров и т. п.
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